L1, L2, L3 ~50Hz 230/400V
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OPIS ZASILANIE e Rekuperator Nagrzewnica Rekuperator Nagrzewnica Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Zestaw Obwod 1 Obwad 2 Obwad 3 Obwad 4 Obwod 5 Obwod 201 Obwod 202 Obwod 203 Obwod 204 Obwod 205 Obwod 206 Obwadd 206 Obwod 206 Obwod 207 Obwod 208
SUPPLY wstgpna wstepna poj. podgrzewacz | | poj. podgrzewacz | | poj. podgrzewacz | | poj. podgrzewacz popmpowo- gniazd gniazd gniazd gniazd gniazd o$wietlenie o$wietlenie o$wietlenie o$wietlenie o$wietlenie os’lwiletlenile, o$wietlenie przyciski o$wietlenie o$wietlenie
kanalowa kanalowa wody wody wody wody mieszajacy CO wiykowych wiykowych wiykowych wtykowych wiykowych nggty'?ﬁée korytarza
OCHRONA
Numer obwodu PRZEPIECIOWA RB/1 RB/2 RB/3 RB/4 RB/5 RB/6 RB/7 RB/8 RB/11 RB/101 RB/102 RB/103 RB/106 RB/105 RB/201 RB/202 RB/203 RB/204 RB/205 RB/206 RB/206 RB/207 RB/208
Moc (kW) OVERVOLTAGE 03 9,0 (6,0) 03 9,0 (6,0) 0,1
Typ przewodu YKY 5x25 PROTECTION YDYzo 3x2,5 YDYzo 5x4 YDYzo 3x2,5 YDYzo 5x4 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYZo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYZzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5
Nr urzadzenia zRG
S-206
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