Garaz 1 MSP 1-24
GARAZ 1
367.41 m¢
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Komunikacja w garazu 1

KOMUNIKACJA
643.46 m?

konstrukcji

UWAGAI Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w
rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
rozbieznosci dotyczace konstrukcji wyjasni¢ z
projektantem przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

- NA KONCACH PIO

CIACH PRZEZ STROPY | SCIANY STOSOWAC

ZABUDOWAC LUB PROWADZIC W BRUZDZIE

Komunikacja w holu garazu
HOL GARAZU

162.79 m?

El 60

Konstruktor : mgr inz. Andrzej Hryciuk
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RZUT IVVNIC ]
Przewody — wod.—kan. T A\ T o
Kandlizacja sanitarna INS - KAN. S NI - Projekt: PB. WEWNETRZYCH INSTALACJI ZWU i CWU
_____ Kan. sanit. pod stropem . . . , J
——<«c—<<— Odpowiet.kan. sanit. Budynek mieszkalny - Swidnica ul. K.Stobédzkiego nr 19.]
Hol garazu MSP nr 64-65 . . . . .
Hol GARAZU Inwestor: Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spofecznego
WAGA! Projekt nalezy roz faczni l Hazm —— .
U .th .b°‘e { nalezy ro platrY‘”aé acznie | ywagl: omunikacis w garesu 2 Swidnica ul. Gtowackiego nr 39A
z projektami branzowymi instalaciji . - INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONAC Z RUR PCV GARAZ 2 - - .
elektrycznej,sanitarnej,grzewczej,wentylacji i POZIOME PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZIG 166.15 m Architekt: mgr inz. arch. Jézef Patka
W SPADKU MIN. 1,5%, MAX. 2,0%

Nazwa pliku: RZUT PIWNIC - INST. KAN. SANIT.
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