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Przewody — wod.—kan.

_ _ __ Woda ciepta
Woda zimna
. _— Cyrkulacja
Gaz ziemny
Gaz pltynny
. ____ Sprezone powietrze
Tlen
Przewdd gasniczy
Sprinklery
. Kanalizacja
_ _ __ Kanadlizacja deszczowa
— — __ Drenaz
_ _ __ Odpowietrzenie

UWAGA! Projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie

z projektami branzowymi instalaciji
elektrycznej,sanitarnej,grzewczej,wentylacii i
konstrukcji

UWAGA! Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w
rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
rozbieznosci dotyczace konstrukcji wyjasni¢ z
projektantem przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

PION CO-5 - ROZWINIECIE

INSTALACJUA C.O.

UWAGI:
o INSTALACJE WZU i WCU WYKONAGC Z RUR TECEflex PE-xc
LUB ROWNOWAZNYCH RUR MIEDZIANYCH ROZPOROWADZONYCH
W WARSTWACH STROPOWYCH LUB $CIANACH
« PRZED PIONAMI MOTOWAC ZAWORY ODDCINAJACE
0 SREDNICY PIONU
e PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ STROPY | §CIANY STOSOWAC
RURY OCHRONNE PCV DN O 20mm WIEKSZYM OD
PROWADZONEJ INSTALACJI
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PION CO-6 - ROZWINIECIE

INSTALACJUA C.O.
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Projekt: PB. WEWNETRZYCH INSTALACJI CO i WENTYL.
Budynek mieszkalny - Swidnica ul. K.Stobédzkiego nr 19.]

Inwestor: Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spofecznego
Swidnica ul. Gtowackiego nr 39A

Architekt: mgr inz. arch. Jézef Patka
Konstruktor : mgr inz. Andrzej Hryciuk
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