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Zasada dziatania zaworu pierwszeristwa EV22B
Praca w warunkach normalnych:
Zawor pierwszeristwa evjest otwarty i pracuje
jak regulator ci$nienia utrzymujgc ci$nienie
w instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej
na stalym poziomie niezaleznie od wahan ci$nienia
wejsciowego.
Praca w warunkach pozaru:
W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji
hydrantowej w wyniku poboru wody do celéw
P.POZ. PE DN65 P.POZ. PE DN90 gasniczych nastgpi spadek ciénienia, zawor pierwszeristwa
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INSTAL. WZU i CwWU Projekt: PB. WEWNETRZYCH INSTALACJI ZWU i CWU
Budynek mieszkalny - Swidnica ul. K.Stobédzkiego nr 19.
Hol garazu MSP nr 64-65 . . . . .
HoL GARAZU Inwestor:  Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spofecznego
41.12m L. K
o Swidnica ul. Gtowackiego nr 39A
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Z projektami branzowymi instalagji Architekt: mgr inz. arch. Jézef Patka
elektrycznej,sanitarnej,grzewczej,wentylaciji i Konstruktor : mgr inz. Andrzej Hryciuk
UWAGI: konstrukgji _
« INSTALACJE WZU i WCU WYKONAC Z RUR TECEflex PE-xc Nazwa pliku: RZUT PIWNIC - INSTAL. WZU i CWU
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