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ROZVWINIECE PIONU
INSTAL. WwWZU

UWAGI:
o INSTALACJE WZU i WCU WYKONAC Z RUR TECEflex PE-xc

W WARSTWACH STROPOWYCH LUB SCIANACH

Przewody — wod.—kan.

_______ Woda ciepta
Woda zimna

. — Inst hydrantowa, p.poz.

» PRZED PIONAMI MOTOWAC ZAWORY ODDCINAJACE
O SREDNICY PIONU

e PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ STROPY | SCIANY STOSOWAC
RURY OCHRONNE PCV DN O 20mm WIEKSZYM OD
PROWADZONEJ INSTALACJI

LUB ROWNOWAZNYCH RUR MIEDZIANYCH ROZPOROWADZONYCH

UWAGA!

1 CWwWU

Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie

Projekt: PB. WEWNETRZYCH INSTALACJI ZWU i CWU
Budynek mieszkalny - Swidnica ul. K.Stobédzkiego nr 19.

Z projektami branzowymi instalac;ji

elektrycznej,sanitarnej,grzewczej,wentylaciji i

konstrukcji

UWAGA! Wykonawca jest zobowigzany

sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w
rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
rozbieznosci dotyczace konstrukcji wyjasni¢ z
projektantem przed rozpoczeciem prac

budowlanych.

Inwestor: Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spofecznego
Swidnica ul. Glowackiego nr 39A

Architekt: mgr inz. arch. J6zef Patka
Konstruktor : mgr inz. Andrzej Hryciuk

Nazwa pliku: ROZWINIECE PIONU - INSTAL. WZU i CWU

Skala: 1:100|Data: 2019-02-10NR RYS. W-6

projektowat : mgr inz. Pawet wéjcik
upr. nr NBGP.V.- 7342/3/11/97
sprawdzit . mgr inz. Agnieszka Sakowska
upr. nr OKK.7131.7132-28/2011/11




